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$wiadectwo nr 1148

Spotdzielinia Metalowcow "KOTLARZ"
Zleceniodawca: ul. Kaliska 98, 63-300 Pleszew

Rodzaj kotia: kociol ¢.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: ~ ,Biovert” o mocy 21 kW

Paliwo: Pelety drzewne

Charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta

Wartosci
oznaczone

Wymagania
kwalifikacyjne

Parametr Jedn.

2 & Obciazenie wzgledne .

=z g (w odnissieniu do mocy nominalne;)

= Sprawnos¢ kotta % 89,1 z 80
cO mg/m® 10 <1200
NO; mg/m’ 345 S 400
Pyt mg/m® 40 $126
Zanieczyszcz. organiczne mgl’m3 40 M €75
16 WWA wqg EPA (Agencja 3
Ochrony Srodowiska USA) mg/m” | 0.04 £5
w tym: Benzo{a)Piren pgim? ! 3.2 <75

ORZECZENIE:

Badany kociot spelnia wymagania kwalifikacyjne IChPW na ,znak bezpieczernstwa
ekologicznego” stawiane ekologicznym kotlom na paliwa stale w klasie , A”

Wartoscl wskaznikéw energetyczno-emisyjnych wyznaczono zgodnie z normg PN-EN 303-5:2002 rozdz. 5.7-

5.10 oraz proceduramli technicznymi Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki IChPW nr Q/LSI0O1/A |
Q/LSI02/A. ;

Swiadectwo traci waznoéé w przypadku zmian w procesie produkcji wplywajacych na wskaniki emisji lub sprawnosé kota.
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